
Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z klimatyzatora. 
Instrukcję należy zachować na przyszłośc.
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KLIMATYZATORY PRZYSUFITOWO-PRZYPODŁOGOWE 
INSTRUKCJA OBSŁUGI



2



Maksymalnie
Minimalnie

Maksymalnie
Minimalnie

32°C / 23°C
18°C / 14°C

46°C / 26°C
10°C / 6°C

27°C
15°C

24°C / 18°C
-15°C

Maksymalnie
Minimalnie

Maksymalnie
Minimalnie

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-



4

Środki bezpieczeństwa
Ostrzeżenie 

• Jeśli przewód zasilający tego klimatyzatora jest uszkodzony,
musi zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub 
upoważnionych pracowników serwisu. 
• Stosować wyłącznie przewody miedziane. Wszystkie kable
powinny posiadać miejscowy certyfikat legalizacji. Kabel 
zasilania i kabel łączący zapewnia użytkownik. 
• Jeśli bezpiecznik na płytce drukowanej jest uszkodzony,
należy go wymienić stosując bezpiecznik typu T3.15A/250V 
prądu zmiennego.

• Nie należy podejmować prób samodzielnej instalacji
klimatyzatora. Urządzenie nie zawiera części przeznaczonych 
do serwisowania przez użytkownika. Zawsze konsultuj się z 
autoryzowanym serwisem w celu naprawy. W przypadku 
zmiany lokalizacji urządzenia należy skontaktować się z 
autoryzowanym serwisem w celu demontażu i montażu 
urządzenia. 
• Nie należy się nadmiernie schładzać, pozostając przez dłuższy
czas w bezpośrednim strumieniu powietrza chłodzącego. 
• Nie wkładaj palców lub przedmiotów do portu wylotowego
lub kratki wlotowej. 
• Nie uruchamiaj i nie zatrzymuj pracy klimatyzatora poprzez
podłączenie i odłączenie przewodu zasilającego. 
• Uważaj, by nie uszkodzić kabla zasilającego.
• W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania (zapach
spalenizny, itp.) natychmiast zatrzymaj urządzenie, odłącz 
zasilanie i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

• Podczas  użytkowania zapewnij co jakiś czas wentylację.
• Nie kieruj strumienia powietrza bezpośrednio na kominki lub
urządzenia grzewcze.• Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na 
klimatyzatorze ani nie wspinaj się na niego.
• Nie zawieszaj żadnych przedmiotów na jednostce
wewnętrznej. 
• Nie umieszczać wazonów z kwiatami ani pojemników z wodą
na klimatyzatorze. 
• Nie wystawiać klimatyzatora na bezpośredni kontakt z wodą.
• Nie obsługiwać klimatyzatora mokrymi rękoma.
• Nie ciągnąć za kabel zasilający.
• Wyłączyć źródło zasilania, gdy urządzenie nie jest używane
przez dłuższy czas. 
• Sprawdzić stan statywu montażowego pod kątem uszkodzeń.
• Nie umieszczaj zwierząt lub roślin bezpośrednio na drodze
strumienia powietrza. 
• Nie pij wody odprowadzonej z klimatyzatora.
• Nie stosuj w pomieszczeniach, gdzie przechowuje się żywność,
rośliny lub zwierzęta, precyzyjne wyposażenie lub dzieła sztuki. 
• Nie naciskaj w żaden sposób żeberek chłodnicy.
• Używaj urządzenia wyłącznie z zainstalowanymi filtrami
powietrza. 
• Nie blokuj ani nie zakrywaj kratki wlotowej i wylotu.
• Upewnij się, od jednostka wewnętrzna i zewnętrzna
zainstalowana jest co najmniej 1 metr od urządzeń 
elektronicznych. 
• Unikaj instalowania klimatyzatora w pobliżu kominka lub
innych urządzeń grzewczych. 
• Podczas instalacji jednostki wewnętrznej i zewnętrznej należy
podjąć środki ostrożności, by uniemożliwić dostęp dzieciom. 
• Nie używaj łatwopalnych gazów w pobliżu klimatyzatora.

ZAGROŻENIE!

Uwaga

Części i funkcje

Uwaga!
Dla jednostki sterowanej przewodowo, stan urządzenia 
powinien być sprawdzany przez sterownik przewodowy 
urządzenia, a nie odbiornik zdalnego sterowania. Jeśli 
ustawiona zostanie funkcja programatora (TIMER), dioda 
TIMER na odbiorniku zdalnego sygnału sterowania nie 
będzie się świecić.

(1) Panel sterowania pracą
(2) Wyłącznik awaryjny
(3) Odbiornik sygnału sterowania zdalnego
(4) Dioda zasilania (czerwona)
(5) Dioda kontrolna pracy (zielona)
(6) Dioda kontrolna programatora czasowego (żółta)
(7) Dioda pracy sprężarki (zielona)
(8) Kratka wlotowa
(9) Filtr powietrza
(10) Klapy kierunku przepływu powietrza GÓRA/DÓŁ
(11) Żaluzje regulujące kierunkiem przepływu powietrza PRAWO/LEWO (za 
klapami przepływu powietrza GÓRA/DÓŁ)
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Korzystanie z klimatyzatora
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Korzystanie z klimatyzatora

4. W trybie wentylacji FAN
Funkcja SLEEP nie jest dostępna.

5. Zmiana prędkości wentylatora w funkcji SLEEP
Jeśli przed wejściem w pracę nocną prędkość wentylatora 
jest wysoka lub średnia, to funkcja SLEEP obniży ją 
do niskiej. W przypadku niskiej pracy wentylatora, funkcja 
SLEEP nie dokona zmian.

Uwaga:
Podczas pracy w trybie zegarowym (TIMER) nie da się 
aktywować funkcji SLEEP. Z kolei, gdy w trakcie pracy 
nocnej klimatyzatora zainicjuje się tryb zegarowy, 
to funkcja SLEEP ulegnie przerwaniu, a urządzenie 
będzie pracować według trybu TIMER. 

1. Sygnalizacja kierunku nawiewu na wyświetlaczu pilota

W trybie chłodzenia COOL i osuszania DRY:

W trybie ogrzewania HEAT:

2. Ukierunkowanie nadmuchu w lewo lub w prawo
(Ten model nie posiada tej funkcji.)

2. Do wybrania trybu zegarowego służy klawisz TIMER.
Każde przyciśnięcie tego klawisza zmienia wygląd 
wyświetlacza pilota zgodnie z poniższym rysunkiem:

Migające symbole „ON” i „OFF” oznaczają wybranie trybu 
włączenia lub wyłączenia urządzenia po nastawionym 
okresie czasu.
3. Czas ten nastawia się za pomocą klawiszy ze strzałkami:
▲ Każde przyciśnięcie klawisza zwiększa nastawiany czas 

o pół godziny, aż do nastawy 12 godzin, a powyżej tej
 wartości o godzinę.
▼ Każde przyciśnięcie klawisza zmniejsza nastawiany 

czas o pół godziny – poniżej nastawy 12 godzin, 
a powyżej tej wartości o godzinę.
Maksymalna wartość nastawy wynosi 24 godziny.

4. Zatwierdzenie nastawy
Nastawę należy zatwierdzić klawiszem 
CONFIRM/CANCEL         . 
Symbole „ON” i „OFF” przestaną wtedy migać.
5. Anulowanie nastawy
Klawisz TIMER należy przyciskać aż do wyzerowania 
nastawionego czasu („BLANK”). 
Porady:
Po wymianie baterii, bądź po przerwie w zasilaniu należy 
powtórnie nastawić pożądany czas.
Wybierając odpowiednie nastawy trybu TIMER ON i TIMER 
OFF można uzyskać pożądaną sekwencję włączenia 
i wyłączenia klimatyzatora.

(1) Praca w trybie POWER
Funkcja POWER przydaje się do szybkiego ogrzania 
lub schłodzenia pomieszczenia. Wciskając klawisz 
EXTRA FUNCTION          należy przejść do funkcji 
dodatkowych i podświetlić symbol strzałki skierowanej 
w górę       . Klawisz CONFIRM/CANCEL         wywoła 
wtedy tryb intensywny. Tryb POWER wyłącza się w 
ten sam sposób.

 (2) Praca w trybie cichym QUIET
Cicha praca klimatyzatora przydaje się podczas 
wypoczynku lub lektury.
Aby aktywować funkcję należy wcisnąć na pilocie klawisz 
QUIET. Na wyświetlaczu pojawi się wtedy symbol strzałki 
skierowanej w dół       . Powtórne naciśnięcie klawisza 
QUIET wyłącza funkcję.

Uwaga:
Załączenie funkcji POWER w trybie ogrzewania HEAT 
lub chłodzenia COOL spowoduje nierównomierny 
rozkład temperatury w pomieszczeniu.
Utrzymywanie przez dłuższy czas pracy cichej (QUIET) 
skutkuje odczuwaniem temperatury jako nie zbyt niskiej 
i nie zbyt wysokiej.

1. Po włączeniu klimatyzatora klawiszem POWER
należy nastawić wymagany tryb pracy i temperaturę.
2. Inicjowanie funkcji zdrowotnego nadmuchu powietrza
Wciskając klawisz EXTRA FUNCTION         należy przejść 
do funkcji dodatkowych i wybrać jedną z trzech opcji 
nadmuchu powietrza (poziomo „upwarder”, w dół 
„downwarder”, według uprzednich ustawień „Present position”) 
– jak pokazano na rysunku poniżej. Wybór należy
zatwierdzić klawiszem CONFIRM/CANCEL.

3. Anulowanie funkcji zdrowotnego nadmuchu
Wciskając klawisz EXTRA FUNCTION         należy przejść 
do funkcji dodatkowych i wybrać opcję nadmuchu powietrza 
według uprzednich ustawień („Present position”). Wybór 
należy zatwierdzić klawiszem CONFIRM/CANCEL        .
Uwaga:
Kierownic powietrza nie wolno przestawiać ręcznie. Grozi 
to nieprawidłową pracą nadmuchu. W przypadku 
nieprawidłowego działania tego elementu należy wyłączyć 
klimatyzator na minutę, a po powtórnym załączeniu ustawić 
pozycję kierownicy za pomocą pilota zdalnego sterowania.
Uwagi:
1. Wybór funkcji zdrowotnego nadmuchu powietrza
unieruchamia kierownice powietrza w zadanym położeniu.
2. W trybie ogrzewania lepiej jest ukierunkować nadmuch w dół.
3. W trybie chłodzenia bardziej odpowiednie jest ustawienie
nadmuchu poziomo.
4. Przy dużej wilgotności powietrza dłuższa praca klimatyzatora
w trybie chłodzenia lub osuszania może prowadzić 
do pojawienia się wilgoci na wylocie powietrza.

Praca w trybie intensywnym POWER 
lub w trybie cichym QUIET

Sterowanie kierunkiem nawiewu

Tryb zdrowotny

Praca w trybie zegarowym TIMER

Stan początkowy

1. Po uruchomieniu klimatyzatora należy wybrać pożądany
tryb pracy.
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Czyszczenie i konserwacja
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Przed przystąpieniem do czyszczenia klimatyzatora należy go wyłączyć i odłączyć kabel zasilający.
Upewnij się, czy kratka wlotowa jest dobrze zamocowana.
Przy wyjmowaniu i wymianie filtra uważaj, aby nie dotykać wymiennika ciepła, ponieważ może to spowodować obrażenia.

Czyszczenie filtra powietrza

5. Zamknij kratkę wlotową
Wciśnij z obu stronach, trzymając za środek kratki wlotowej.
.

3. Wyczyść filtry powietrza
Usuń kurz z filtrów powietrza odkurzaczem lub myjąc je. Po 
umyciu pozostaw filtry powietrza do całkowitego wyschnięcia w 
miejscu osłoniętym od światła słonecznego.

4.Ponownie załóż filtry powietrza do kratki wlotu
(1) dopasuj krawędzie filtra do wnętrza kratki wlotu. (rysunek 1) 
(2) Dolne krawędzie filtrów powietrza powinny być dopasowane 
do wsporników filtra. (rysunek 1)
(3) Filtry powietrza należy wcisnąć w dół, tak by ich górne 
krawędzie zmieściły się pod ogranicznikiem na górze kratki 
wlotowej. (rysunek 2)

• Filtr powietrza można oczyścić z kurzu za pomocą odkurzacza albo myjąc go w roztworze łagodnego detergentu i ciepłej wody. Po
umyciu filtr należy pozostawić do wyschnięcia w zacienionym miejscu przed ponowną instalacją.
• Jeśli na filtrze powietrza zgromadzi się większa ilość zanieczyszczeń, przepływ powietrza będzie ograniczony, powodując spadek
wydajności pracy i zwiększenie hałasu.
• W okresach normalnej pracy filtry powietrza powinny być czyszczone co dwa tygodnie.

1. Otwórz kratkę wlotową
Wyciągnij kratkę z obu stron i w środkowej części.

2. Wyjmij filtry powietrza pociągając je do góry
Odciągnij uchwyt filtru powietrza od kratki wlotowej, tak jak na 
ilustracji, a następnie wyciągnij filtry powietrza.

Porady eksploatacyjne

Wydajność grzewcza

Automatyczne odszranianie

• Klimatyzator działa za pomocą pompy ciepła, która absorbuje ciepło z powietrza z zewnątrz i zasysa je do wewnątrz. W rezultacie
wydajność urządzenia jest ograniczona w momencie, gdy temperatura zewnętrza zmniejsza się. Jeśli czujesz, że ogrzewanie jest 
niewystarczające, polecamy użycie klimatyzatora w połączeniu z dodatkowym urządzeniem grzewczym innego rodzaju.
• Klimatyzator z pompą ciepła ogrzewa całe pomieszczenie przez rozprowadzanie powietrza w całym pomieszczeniu, w związku z
czym ogrzanie pomieszczenia może nastąpić dopiero jakiś czas po pierwszym uruchomieniu klimatyzatora.

• Podczas użycia funkcji grzewczej w warunkach niskich temperatur i wysokiej wilgotności na zewnątrz pomieszczenia może
wytwarzać się szron na jednostce zewnętrznej, powodując zmniejszenie wydajności pracy.
• Aby zapobiec wynikającemu stąd ograniczeniu działania, jednostka jest wyposażona w sterowaną mikrokomputerem funkcję
automatycznego odszraniania. Jeżeli wytwarza się szron, klimatyzator zatrzyma się na pewien czas, a układ odszraniania zacznie 
funkcjonować (przez około 7 do 15 minut).

Instrukcje dotyczące trybu ogrzewania dotyczą wyłącznie urządzenia typu „HEAT & COOL”

(Rysunek 1)

Mocowanie podłogowe

Filtr powietrza

(Rysunek 2)

Około 30 mm

Arm
Kratka wlotowal

Ramię
Zaczep

Chak
Boczny Panell

Dzwignia

Filtr 
powietrza

Hamulec

Podstawa

Uwaga:



Poniższe objawy nie świadczą o usterkach

Dźwięk płynącej wody nie jest usterką.

Słychać trzaski..

Zapachy w pomieszczeniu.

Mgiełka lub para wydobywa się z 
jednostki wewnętrznej w czasie pracy.

W trybie osuszania nie można zmienić prędkości powietrza 
wylotowego ani wentylatora.

W trybie chłodzenia urządzenie 
przełącza się w tryb wentylacji.

W trybie ogrzewania z jednostki 
zewnętrznej wydmuchiwana jest woda 
lub para.

W trybie ogrzewania wentylator wewnętrzny nie 
zatrzymuje się nawet po wyłączeniu urządzenia.

Podczas pracy urządzenia lub po jego wyłączeniu może być słyszalny szum lub 
bulgotanie. Szum ten jest generowany przez czynnik chłodniczy w układzie.

Urządzenie nie uruchamia się 
ponownie po wyłączeniu.

Podczas pracy urządzenia mogą być słyszalne trzaski. Dźwięki te spowodowane 
są rozszerzaniem lub kurczeniem się obudowy wynikającym ze zmian 
temperatury.

Może być to spowodowane tym, że urządzenie rozprowadza zawierające zapachy 
powietrze z pomieszczenia, np. zapach papierosów lub farb na meblach.

Zjawisko to występuje, gdy urządzenie pracuje w miejscach takich jak 
restauracja itp., gdzie zawsze istnieją opary oleju jadalnego.

Aby zapobiec gromadzeniu się szronu na wewnętrznym wymienniku ciepła, urządzenie 
przełącza się na chwilę w tryb wentylacji, a następnie wznawia pracę w trybie chłodzenia.

Zastosowany obwód bezpieczeństwa powoduje, że w 
ciągu 3 minut po wyłączeniu urządzenie nie wznawia 
chłodzenia, osuszania ani ogrzewania pomimo 
ustawienia przycisku ON/OFF na ON (załączanie). Proszę poczekaj 3 min

Jednostka zmniejsza prędkość wentylatora wielokrotnie i samoczynnie, jeśli 
temperatura w pomieszczeniu jest zbyt niska w trybie osuszania.

Dzieje się tak, gdy usuwany jest szron zgromadzony na jednostce zewnętrznej (w 
czasie operacji odszraniania).

Po wyłączeniu urządzenia wentylator wewnętrzny pracuje do czasu ochłodzenia 
jednostki wewnętrznej.

Przed wezwaniem serwisu prosimy o sprawdzenie poniższych objawów.

Wykrywanie i rozwiązywanie usterek
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Włącznik zasilania nie jest ustawiony 
w pozycji ON.

Klimatyzator nie uruchamia się.

Czy włącznik zasilania jest włączony?  Czy w sieci jest prąd? Czy bezpiecznik jest sprawny?

Jest to bardzo niebezpieczne, należy 
natychmiast odłączyć zasilanie i 
skontaktować się ze sprzedawcą.

Czy elementy sterowania pracą są 
ustawione prawidłowo zgodnie z 
instrukcjami?

Niedostateczne chłodzenie lub ogrzewanie

Czy filtr powietrza jest zbyt 

zanieczyszczony?

Czy na wlocie i wylocie powietrza są 
jakieś przeszkody?

Czy żaluzje poziome są w pozycji 
uniesionej (w trybie ogrzewania)?

Czy są otwarte jakieś drzwi lub okna?

Nie można
włączyć?

Sprewdź
temp.



Wykrywanie i rozwiązywanie usterek
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Czy w pomieszczeniu przebywa zbyt wiele 
osób?

Niedostateczne chłodzenie

Wydmuchiwane jest zimne powietrze (w trybie ogrzewania). Czy klimatyzator jest w stanie czuwania w trybie ogrzewania?

Jeśli urządzenie nadal nie działa prawidłowo po sprawdzeniu wyżej wymienionych punktów lub w przypadku wystąpienia 
następujących problemów, należy je natychmiast wyłączyć i skontaktować się ze sprzedawcą.
• Często przepalają się bezpieczniki lub działają wyłączniki.
• Woda wycieka w trybie chłodzenia/osuszania.
• Działanie jest nieprawidłowe lub słyszalne są dźwięki.

Czy do pomieszczenia nie 
dostaje się bezpośrednio światło 
słoneczne?

Czy w pomieszczeniu istnieją 
niezauważone źródła ciepła?
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